GridServices

Stanidlav Hra¢ov
Husova 1518/6
78501 Sternberk

nase znacka vyfizuje datum
5002051996 Martina Pychova 19.12.2019
Véc:

Demolice objektu Babice 80
K.0.-p.£.: Babice u Sternberka-182

Stavebnik: Obec Babice, Babice ¢.p. 65, 78501 Babice

Utel stanoviska:  Odstranéni stavby

GasNet, s.r.0., jako provozavatel distribuéni soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupeny GridServices, s.r.o.,

vydava toto stanovisko:

V ZAJMOVEM UZEMI STAVBY SE NACHAZI TATO PLYNARENSKA ZARIZENI A PLYNOVODNI PRIPOJKY:
- STL plynovod PE dn 63 a STL pfipojka PE dn 32
PoZadujeme respektovat priibéh a ochranné pasmo plynérenského zafizeni.

Upozorfiujeme na schvélenou dokumentaci nové plynovodni pfipojky v této lokalité, jejiZ trasu je nutno
respektovat.

Dle predlozené PD se predpoklada zachovani provozu plynovodni ptipojky (PP).

S demolici objektu souhlasime za dodrzeni nasledujicich podminek:

- Pted zapotetim demoli¢nich praci musi byt ukonéen odbér zemniho plynu, toto projednejte u svého obchodnika.

- Bez predchoziho projednani bude manipulace s obchodnim méfidlem povaZovadna za neoprdvnénou.

- Po demontazi plynoméru bude PP zaslepena zatkou na HUP. Odbérné plynové zatizeni (OPZ), které je v majetku

majitele objektu bude odplynéno a demontovéno.

-V prostoru 1 m od PP bude demolované sténa rozebrana ruéné za pouziti ruénich nastroji a s maximalni
opatrnosti, nesmi dojit k poskozeni PP.

- Pripadné poskozeni bude posouzeno jako porudeni energetického zékona 458/2000 Sb. Zplsob ochrany PP
navrhuje projektant stavby.

- Po odstranéni zdiva objektu zajisti stavebnik ochranu PP proti poskozeni, povétrnostnim vlivim, neopravnéné
manipulaci a to do daby, neZ bude vybudovén novy pilif HUP/nika.

Toto stanovisko plati pouze pro demolici objektu.

Novou vystavbu projednejte samostatnym stanoviskem podénim Zadosti na portalu Distribuce plynu online:
https://dpo.gasnet.cz/zadost-o-stanovisko

Plynarenské zafizeni a plynovodni pfipojky jsou dle ust. § 2925 zakona C. 89/2012 Sb., ob&anského zakoniku,
provozovany jako zafizeni zvlait nebezpeéné az tohoto diivodu jsou chrangny ochrannym pasmem dle zakona
&.458/2000 Sh. ve znéni pozdéjsich pfedpist.

Nedodrzeni podminek uvedenych v tomto stanovisku zaklédd odpovédnost stavebnika za vzniklé Skody.

Rozsah ochranného pasma je stanoven v zakon& 458/2000 Sb. ve znéni pozdgjsich predpisd.

Pfi realizaci uvedené stavby budou dodrZeny podminky pro provadéni stavebni ¢innosti:

Strana 1

GridServices, 5.r.0.

Plynarenska 499/1
Zabrdovice

602 00 Brmo

T +420532221111

F +420545578571

E info@gridservices.cz
1 www.gridservices.cz
1 27935311

DIC: €Z27935311

Zapsan do obchodnihe rejstiiku:

Krajsky soud vBrné
oddil C, vioZka 57165

26.07.2007

Bankovni spojeni:
Cesknslnve%s{cé obchodn( banka,

as.
Cislouctu: 17837923
Kéd banky: 0300



1) Za stavebni ginnosti se pro Géely tohoto stanoviska povaZuji viechny ¢innosti provédéné v ochranném pasmu
plynarenského zatizeni a plynovodnich pFipojek {tzn. i bezvykopové technologie a terénni upravy) a ¢innosti mimo
ochranné pasmo, pokud by takové ¢innosti mohly ohrozit bezpegnost a spolehlivost plynarenského zafizenia
plynovodnich pfipaojek (napf. trhaci prace, sesuvy pudy, vibrace, apod.).

2) Stavebni &innosti je mozné realizovat pouze pfi dodrzeni podminek stanovenych v tomta stanovisku. Nebudou-li
tyto podminky dodrzeny, budou stavebni ¢innosti, povazovény dle § 68 zdkona £.458/2000 Sb. ve znéni pozdéjsich
predpist za ¢innost bez naseho predchoziho souhlasu. Pfi kazdé zméné projektu nebo stavby (zejména trasy
navrhovanych inzenyrskych siti) je nutné poZadat o nové stanovisko k této zméné.

3) Pfed zahajenim stavebni ¢innosti bude provedeno vytyZeni trasy a pfesné urceni uloZeni plyndrenského zafizeni a
plynovadnich pripojek. VytyZeni trasy provede pfisluina provozni oblast (formular a kontakt naleznete na www.
gridservices.cz nebo NONSTOP zikaznicka linka 800 11 33 55). Pfi Zadosti uvede Zadatel nai znacku (¢islo jednaci)
uvedenou v tvodu tohoto stanoviska. O provedeném vytyéeni trasy bude sepsan protokol. Pfesné urdeni uloZeni
plynérenského zafizeni a plynovodnich pFipojek je povinen provést stavebnik na sviij naklad. Bez vytyceni trasy a
presného uréenti ulozeni plyndrenského zafizeni a plynovodnich pfipojek stavebnikem nesmi byt vlastni stavebni
Zinnosti zahdjeny. VytyZeni plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek povazujeme za zahdjeni stavebni
&innosti.

4) Bude dodrzena mj. CSN 73 6005, TPG 702 04, zdkon ¢.458/2000 Sb. ve znéni pozdéjiich pfedpisy, pfipadné dalsi
pfedpisy souvisejici s uvedenou stavbou.

5) Pracovnici provadagjici stavebni ¢innosti budou prokazatelné seznameni s polohou plynarenského zafizeni a
plynovodnich ptipojek, rozsahem ochranného pasma a témito podminkami.

6) P¥i provadéni stavebni Zinnosti, v¢. pfesného urceni uloZeni plynérenského zafizeni je stavebnik povinen udinit
takova opatteni, aby nedoslo k poskozeni plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek nebo ovlivnéni jejich
bezpetnosti a spolehlivosti provozu. Nebude pouZito nevhodného naradi, zemina bude téZena pouze ruéné bez
pouziti pneumatickych, elektrickych, bateriovych a motorovych néfadi.

7) Odkryté plynarenské zafizeni a plynovodni pfipojky budou v pribéhu nebo pfi pierudeni stavebni ¢innosti fadné
zabezpeZeny proti jejich pokozent.

8) V piipadé poutziti bezvykopovych technologif (napf. protlaku) bude pfed zahajenim stavebni ¢innosti provedeno
tplné obnazeni plynérenského zafizeni a plynovodnich pfipojek v misté kiizeni na naklady stavebnika. V pfipadé, Ze
nebude tato podminka dodrzena, nesmi byt pouzita bezvykopova technologie.

9) Stavebnik je povinen neprodleng oznamit kaZdé i sebemen3i poskozeni plynarenského zafizeni nebo
plynovodnich pripojek (vé. izolace, signalizaéniho vodice, vystrazné folie atd.) na telefon 1239.

10) Pfed provedenim zasypu vykopu bude provedena kontrola dodrzeni podminek stanovenych pro stavebni
¢innosti, kontrola plyndrenského zatizeni a plynovodnich pfipojek. Kontrolu provede pfisluénd provozni oblast
(formulaF a kontakt naleznete na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zékaznicka linka 800 11 33 55). P¥i zadosti
uvede sadatel nadi znacku (&islo jednaci) uvedenou v Gvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahujeina
plynérenské zafizeni, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsan protokol. Bez provedené kontroly
nesmi byt plyndrenské zafizeni a plynovodni pfipojky zasypany. V pfipadé, e nebudou dodrZeny vy3e uvedené
podminky, je stavebnik povinen na zakladé vyzvy provozovatele plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek,
nebo jeho zastupce doloZit prikaznou dokumentaci o nepoikozeni plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek
béhem vystavby nebo provést na své niklady kontrolni sondy v misté& styku stavby s plynarenskym zafizenim a
plynovodnimi piipojkami.

11) Plynarenské zafizeni a plynovodni piipojky budou pfed zdsypem vykopu fadné podsypény a obsypany téZenym
piskem, bude provedeno zhutnéni a bude osazena vystraZna félie Zluté barvy, vie v souladu s CSN EN 12007-1-4,
TPG 702 01, TPG 702 04.

12) Neprodlen& po skanéeni stavebni &innosti budou fadné osazeny viechny poklopy a nadzemni prvky
plynéarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek.

13) Poklopy uzévéri a ostatnich armatur na plyndrenském zafizeni a plynovodnich pfipojkéach, vi. hlavnich uzavérd
plynu (HUP) na odb&rném plynovém zafizeni udrovat stile pristupné a funkéni po celou dobu trvani stavebni
¢innosti.

14) P¥padné zfizovéni stavenisté, skladovani materialt, stavebnich strojt apod. bude realizovdno mimo ochranné

pasmo plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek (nenf-li ve stanovisku uvedeno jinak).
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15) Bude zachovéna hloubka ulozeni plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek (neni-li ve stanovisku
uvedeno jinak).

16) P¥i pouziti nakladnich vozidel, stavebnich strojii a mechanismi zabezpecit pfipadny prejezd pfes plynarenské
zafizeni a plynovodni pfipojky uloZenim paneld v misté pfejezdu plynarenského zafizent.

Plati pouze pro Uzemi vyznagené v piiloze tohoto stanoviska a to 24 mésic(i ode dne jeho vydani.

V pfipadé dotéeni pozemku v majetku spoleZnosti GasNet, s.r.0. je tfeba dale projednat smiuvni vztah k tomuto
pozemku. Kontakt na projednani naleznete na adrese www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/, Cinnost "Smluvni vztahy
- pozemky a budovy plynarenskych zafizen[", pfipadn& na NONSTOP zakaznické lince 800 11 33 55.

Za spravnost a Uplnost dokumentace predlozené s Zadosti véetné jejiho souladu s platnymi ptedpisy piné
zodpovida jeji zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje pfipadna dalii stanoviska k jinym ¢astem stavby.

V piipadé dal3i korespondence nebo jednani (napf. zména stavby) uvadéjte nasi znatku - 5002051996 a datum
tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zékaznicka linka 800 11 33 55.

GasNet, s.r.o.

zastoupena spoleénosti GridServices, s.r.o., 1€ 27935 311
Martina Pychova

Technik externich poZadavki-Morava

Oddéleni zpracovéni ext.poZadavki-Morava
+420532228294

martina.pychova@gasnet.cz

Piilohy: Orientaéni zakres plynarenského zafizeni, Detailni zakres plynarenského zafizeni, Ovéfena piiloha Zadatele
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